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Skov Hasfrup Vandvaerk Udtaget:  08-05-2009 12,30
Skovhastrupve] 20 Modtaget: 06-05-2008
4330 Hvalse Pabegyndi: 08-05-2008
Sanne Scimer-Hansen Udtaget af: Lab/CAN

Vand

Sagsnummer: Skov Hastrup Vandvaerk ledningsnet

Kunde: Skov Mastrup Vandvaerk, Skovhastrupvej 23, Skov Hastrup, 4330 Hvalse
Vandvaerk: Bkov Hastrup Vandvesrk, Skovhastrupvel 23, Skov Hastrup, 4330 Hvalso
Provested: Skov Hastrup Vandveark ledningsnet, Mosesvinget 17, 4330 Hvalse Kakken

Parameter Resultat Enhed Metode Gransevardi  Indgang ejendom

Temperatur ved pravetagning 84 o C

Bor. B 340 g SM 17udg, 31208 1000
Arsen, As a.75 ugh ICP/MS 5
Nikkel, Ni 0.43 gt ICPIMS 20

Haijst tilladelige veerdi er overhold: for de undersegle parametre.
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