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Drikkevand
Sagsnummer: Skov Hastrup Vandveaerk
Kunde: Skov Hastrup Vandveerk, Skovhastrupvej 23, Skov Hastrup, 4330 Hvalsg
Prgvested: Skov Hastrup Vandveerk, Skov Hastrupvej 22, 4330 Hvalsg
Skov Hastrup Vandvaerk
Afgang veerk
RESULTATER FOR PR@VE 36856/11
Parameter Resultat Enhed Metode Greenseveerdi  Afgang veerk
litindhold ved preveudtagning 7.81 mg/l - 5 Minimumskrav
Ammonium, NH4+ 0.017 mg/l DS 224,MOD AK 165 0.05
Nitrit, NO2- 0.0099  mg/l DS 222,MOD AK 165 0.01
Nitrat, NO3- 3.06 mg/l DS 222+223,MOD,AK165 50
KOMMENTARER

Hgijst tilladelige veerdi er overholdt for de undersggte parametre.
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Kopi sendt til:
Lejre Kommune Teknisk Forvaltning, Mgllebjergvej 4, 4330 Hvalsg
Sundhedsstyrelsen, Borups Allé 177, 4., 2400 Kgbenhavn NV

MILANA Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne geelder kun for den analyserede preve. Analyserapporten ma
Bakkegardsvej 406A, DK-3050 Humlebaek kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om méleusikkerhed kan rekvireres.
TIf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771

SagsID: 179995 Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > stgrre end i.p. ikke pavist

Udskrevet: 17-06-2011
lafl



