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Skov Hastrup Vandværk ledningsnet
Indgang ejendom

Prøvetype: Uorganiske sporstoffer,

RESULTATER FOR PRØVE 11406/11
Parameter --- Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang ejendom-
Temperatur ved prøveudtagning 3.7 °C - - Det bør tilstræbes, at vandet er højst 12ºC ved taphanen
Bor, B 430 µg/l SM 17udg,3120B 1000

- -
 

 

KOMMENTARER
Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre. 
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må 
kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist


